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Zastosowanie
Maty grzejne ELEKTRA SnowTec® służą do zapo-
biegania gromadzeniu się śniegu i lodu na:

• podjazdach, drogach, parkingach, tarasach

•  wiaduktach, kładkach, rampach

Maty grzejne ELEKTRA SnowTec® instaluje się 
w zależności od rodzaju nawierzchni: 

• w warstwie piasku lub suchego betonu – 
nawierzchnie z kostki brukowej, płyt betono-
wych lub asfaltu

• bezpośrednio w betonie – wylewki betono-
we, zbrojone płyty betonowe

Konstrukcja przewodu maty grzejnej ELEKTRA SnowTec®
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Maty Grzejne
ELEKTRA

Maty grzejne ELEKTRA SnowTec®
Tuff instaluje się:

•  bezpośrednio w asfalcie – przewód maty cha-
rakteryzuje się dużą odpornością termiczną 
oraz odpornością na wyroby bitumiczne

•  bezpośrednio w betonie – w nawierzchniach 
betonowych, w których istnieje ryzyko uszko-
dzenia mechanicznego (np. w przypadku 
stosowania urządzeń do zagęszczania beto-
nu) – przewód maty charakteryzuje się dużą 
odpornością mechaniczną

Konstrukcja przewodu maty grzejnej ELEKTRA SnowTec®
Tuff

pierwsza izolacja
z FEP (Teflon)

wielodrutowa
żyła grzejna

druga izolacja
z HDPE

ekran - obwój
z ocynowanych 
drutów miedzianych

powłoka zewnętrzna
z HFFR odpornego na UV

Charakterystyka
Maty grzejne produkowane są w gotowych zesta-
wach przygotowanych do bezpośredniego ułożenia. 
Wykonane są z przewodów grzejnych jednostronnie 
zasilanych.

32



Parametry techniczne: 
• Wymiary: 

Szerokość 60 cm
Długość od 2 do 25 m SnowTec®

              od 1,5 do 27 m SnowTec®
Tuff 

Grubość ~ 7,5 mm
Długość przewodu zasilającego 4m

• Moc powierzchniowa 
– 300W/m² – maty SnowTec®

– 400W/m² – maty  SnowTec®
Tuff 

•  Napięcie zasilania  
– 230V 50/60Hz dla mat SnowTec® i  SnowTec®

Tuff 
–  400V 50/60Hz dla mat SnowTec® 400 V 

i  SnowTec®
Tuff 400V

•  Minimalna temperatura instalowania 
-5°C SnowTec®, -25°C SnowTec®

Tuff

• Przewody grzejne maty są ekranowane, a ich 
podłączenie do instalacji elektrycznej poprzez 
wyłącznik różnicowo-prądowy stanowi sku-
teczną ochronę przeciwporażeniową

• przewód zasilający „zimny”

• przewód grzejny ELEKTRA VCD (SnowTec®) 
lub ELEKTRA TuffTecTM (SnowTec®

Tuff)

• mufa łącząca przewód grzejny z przewodem 
zasilającym

• tabliczka znamionowa

1

2

3

4

1

2 3 4
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Maty Grzejne
ELEKTRA

Przewód grzejny zasilany
jednostronnie

Samoprzylepna tabliczka znamionowa

Uwaga:
Maty grzejne ELEKTRA SnowTec® i SnowTec®

Tuff  wy-
konane są na napięcie znamionowe 230 V/50 Hz,  
maty grzejne ELEKTRA SnowTec® 400V i SnowTec®

Tuff  

400V na napięcie znamionowe 400V/50Hz.

Wartość mocy maty grzejnej może się różnić 
+5%, -10% od parametrów podanych na tablicz-
ce znamionowej.

!

Na tabliczce znamionowej znajduje się piktogram:

Uwaga:
Nigdy nie można przeciąć przewodu grzejnego, prze-
ciąć można jedynie taśmy łączące przewód, w celu 
nadania macie grzejnej odpowiedniego kształtu.
Nigdy nie można skracać przewodu grzejnego, 
jedynie przewód zasilający może być skracany, je-
śli to konieczne.
Nigdy nie należy spłaszczać „zimnego złącza”.
Nigdy nie należy wykonywać samodzielnych napraw 
przewodu grzejnego, a w przypadku uszkodzenia 
przewodu należy to zgłosić instalatorowi upraw-
nionemu przez firmę ELEKTRA.
Nigdy nie należy maty grzejnej poddawać nad-
miernemu naciąganiu i naprężaniu oraz uderzać 
ostrymi narzędziami.
Nigdy nie należy układać maty grzejnej, jeżeli tem-
peratura otoczenia spadnie poniżej -5°C (SnowTec®), 
-25°C (SnowTec®

Tuff).
Mata grzejna nie powinna przecinać szczelin dy-
latacyjnych.

!

Mata grzejna  
zasilana jednostronnie
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Uwaga:

Maty grzejne zawsze należy instalować zgodnie 
z instrukcją.
Podłączenie przewodu do sieci elektrycznej za-
wsze należy powierzyć instalatorowi z upraw-
nieniami elektrycznymi.

!

Informacje ogólne
Długość maty grzejnej dobieramy do wymiarów 
ogrzewanej powierzchni. Macie grzejnej można 
nadać pożądany kształt poprzez cięcie taśm mo-
cujących (nie można przeciąć przewodu grzejne-
go) i obracanie maty w odpowiednim kierunku. 

Zastosowanie izolacji termicznej  w powierzch-
niach narażonych na działanie wiatru od spodu 
zwiększy efektywność ochrony.

W celu ochrony przed śniegiem i lodem dużych 
powierzchni można zastosować maty grzejne na 
napięcie 400 V, co spowoduje równomierne ob-
ciążenie sieci elektrycznej. Zastosowanie mat na 
napięcie 400 V ułatwia prace montażowe – po-
zwala ograniczyć ilość zestawów grzejnych.

Po rozłożeniu maty grzejnej, przewody maty na-
leży przymocować do podłoża, aby nie ulegały 
przesunięciom oraz aby zostały zachowane stałe 
odległości miedzy przewodami.

35



Maty Grzejne
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Sterowanie
Właściwie dobrana regulacja zapewnia działanie 
systemu grzejnego tylko podczas opadów śnie-
gu i zamarzającego deszczu. Regulator z czujni-
kiem temperatury i wilgoci automatycznie „roz-
poznaje” warunki pogodowe. Utrzymuje system 
grzejny w gotowości, włączając go wtedy, gdy 
jest to konieczne. Do tego celu służą regulatory 
montowane na szynie DIN - ETR2 i ETO2.

Sterowanie służące do ochrony przed 
śniegiem i lodem

Regulator ELEKTRA  ETOG2 – obciążalność 3x16 A. 
Stosowany w dużych instalacjach. Standardowo 
wyposażony w jeden czujnik temperatury i wilgo-
ci. Do sterownika można podłączyć drugi, dodat-
kowy czujnik temperatury i wilgoci, co pozwoli na 
ochronę dwóch powierzchni zewnętrznych.  
Istnieje możliwość sterowania dwóch niezależ-
nych obszarów, np. zjazdu do garażu oraz rynien, 
za pomocą jednego sterownika.

Regulator ELEKTRA ETR2G – obciążalność 16 A 
– łączna moc zainstalowanych przewodów grzej-
nych nie powinna przekraczać 3600 W. Standar-
dowo wyposażony w jeden czujnik temperatury 
i wilgoci.
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Matę grzejną układa się, zaczynając od stro-
ny przewodu zasilającego w taki sposób, aby 
przewód zasilający mógł „dosięgnąć” do tablicy 
zasilającej. Jeżeli przedłużenie okaże się koniecz-
ne, należy wykonać je za pomocą mufy termo-
kurczliwej w taki sposób, aby połączenie było 
szczelne. 

Matę grzejną można układać:
•  w warstwie piasku, na której ułożona 

zostanie nawierzchnia z kostki 
brukowej, płyt betonowych lub asfaltu

• bezpośrednio w betonie
• bezpośrednio w asfalcie  

(tylko SnowTec®
Tuff) 

Nawierzchnie z kostki brukowej, płyt 
betonowych oraz asfaltu
Etapy prac:

• pokrycie utwardzonego podkładu warstwą 
piasku lub suchego betonu o grubości min.  
3 cm (asfalt min. 5 cm) i jej zagęszczenie

• rozłożenie na warstwie zagęszczonego piasku 
lub suchego betonu maty grzejnej ELEKTRA 
SnowTec®

• przymocowanie przewodów maty grzejnej do 
podłoża

• pokrycie maty grzejnej warstwą piasku lub  
suchego betonu, tak aby była w niej całkowi-
cie zatopiona

• wykonanie nawierzchni – etap IV

Instalacja

ETAP I –  układanie  
maty grzejnej
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Maty Grzejne
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Chroniąc podjazd do garażu przed śniegiem 
i lodem, jeżeli nie istnieje konieczność ogrzewa-
nia całej powierzchni, można ogrzewać tylko 
pasy jezdne. Czujnik temperatury i wilgoci nale-
ży umieścić w obrębie powierzchni ogrzewanej, 
ale nie powinien być umieszczony w torze jazdy 
kół samochodu, aby uniknąć nawożenia śniegu 
co może spowodować niepotrzebne załączanie 
się systemu grzejnego.

Przekrój chodnika lub podjazdu wykonanego z płyt  
lub kostki brukowej
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Przykład ułożenia mat grzejnych ELEKTRA SnowTec® 
w podjeździe do garażu wykonanego z kostki brukowej
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Maty Grzejne
ELEKTRA

Ogrzewanie odwodnienia liniowego

Konieczne jest również ogrzanie kratki odwad-
niającej (ściekowej) w celu odprowadzenia wody 
powstałej w wyniku roztapiania śniegu. Do tego 
celu należy zastosować samoregulujący prze-
wód grzejny ELEKTRA SelfTec®33. Przewód na-
leży umieścić na dnie koryta i koniec przewodu 
wprowadzić do kanalizacji na głębokość  
ok. 0,5 - 1,0 m.

Obwód grzejny należy podłączyć do źródła zasi-
lania w rozdzielni elektrycznej podjazdu, tak aby 
był uruchamiany jednocześnie z pozostałymi  
obwodami grzejnymi.
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Nawierzchnie betonowe

Nawierzchnie betonowe wymagają dylatacji. 
Wylewki betonowe niezbrojone powinny być 
dylatowane na pola o powierzchni nie większej 
niż 9 m², zbrojone płyty betonowe na pola nie 
większe niż 35 m². Długość mat grzejnych tak 
należy dobierać, aby nie przecinały szczelin 
dylatacyjnych. Jedynie przewody zasilające 
(„zimne”) mogą przechodzić przez szczeliny dy-
latacyjne. Należy je umieścić w metalowej rurce 
ochronnej o długości ok. 50 cm.

Etapy prac:

• wyrównanie utwardzonego podkładu

• rozłożenie mat grzejnych ELEKTRA SnowTec® 

• przymocowanie przewodów maty grzejnej do 
podłoża

• wylanie nawierzchni betonowej – etap IV.

mata grzejna
ELEKTRA SnowTec®

Przekrój chodnika lub podjazdu wykonanego  
z wylewki betonowej
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Nawierzchnie asfaltowe

Etapy prac:

• wyrównanie utwardzonego podkładu

• rozłożenie  mat grzejnych ELEKTRA SnowTec®
Tuff

• przymocowanie przewodów maty grzejnej do 
podłoża

• ręczne rozłożenie warstwy asfaltu o grubości 
4-5 cm (Etap IV)

• walcowanie nawierzchni asfaltowej (Etap IV).

Przekrój podjazdu, drogi z nawierzchnią asfaltowąPrzekrój podjazdu, drogi z nawierzchnią asfaltową

asfalt
4-5cm

czujnik temperatury 
i wilgoci

podkład
utwardzony

mata grzejna ELEKTRA 
®SnowTec Tuff
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ETAP II –  Po rozłożeniu maty 
grzejnej należy: 

• wkleić w Karcie Gwarancyjnej samoprzylepną 
tabliczkę znamionową, która jest umieszczo-
na na przewodzie zasilającym maty grzejnej

• wykonać szkic ułożenia maty grzejnej w Kar-
cie Gwarancyjnej  

• wprowadzić do tablicy rozdzielczej przewód 
zasilający („zimny”) maty grzejnej

• wykonać pomiary:

– rezystancji żyły przewodu grzejnego maty

– rezystancji izolacji

Wynik pomiaru rezystancji żyły przewodu 
grzejnego maty nie powinien różnić się od 
wartości podanej na tabliczce znamionowej 
więcej niż -5, +10%.
Rezystancja izolacji przewodu grzejnego maty 
zmierzona przyrządem o napięciu znamiono-
wym 1000V (megaomomierz) nie powinna  
być mniejsza niż 10MΩ. Wyniki należy wpisać 
do Karty Gwarancyjnej.

Po wykonaniu nawierzchni pomiary należy 
powtórzyć, aby przekonać się, czy w trakcie 
wykonywania prac przewód grzejny maty nie 
został uszkodzony.
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Maty Grzejne
ELEKTRA

Przewody zasilające

Omomierz

Megaomomierz

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar rezystancji żyły grzejnej
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ETAP III –  Przygotowanie 
instalacji czujnika 
temperatury  
i wilgoci

• określić  miejsce na zainstalowanie czujnika 
temperatury i wilgoci – miejsce narażone na 
najdłuższe utrzymywanie się wilgoci i niskiej 
temperatury (np. miejsce zacienione lub wy-
eksponowane na działanie wiatru)

• poprowadzić rurkę ochronną z tzw. pilotem 
od planowanego miejsca położenia czujni-
ka do skrzynki rozdzielczej (po wykonaniu 
nawierzchni, rurka ochronna posłuży do 
wprowadzenia przewodu czujnika temperatu-
ry i wilgoci) 

Uwaga:

Wypełnić miejsce w którym będzie zainstalo-
-wany czujnik materiałem, który po związaniu  
betonu lub stwardnieniu asfaltu zostanie 
usunięty (np. klocek drewniany o wymiarach 
10x10 cm i wysokości równej grubości plano-
wanej nawierzchni).

!

Uwaga:

Rurka ochronna powinna być tak ułożona, aby 
istniała możliwość wymiany czujnika tempera-
tury i wilgoci.

!
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ETAP V –  Instalacja czujnika 
temperatury  
i wilgoci

ETAP IV –  Wykonanie 
nawierzchni

W przypadku dużej odległości czujnika 
od skrzynki rozdzielczej lub załamań rurki 
ochronnej należy: 

• zastosować „po drodze” hermetyczną puszkę 
elektryczną lub

• zainstalować rurkę ochronną z parowanym, 
ekranowanym przewodem sygnalizacyjnym, 
min. 3-parowy (np. LIYCY-P 3x2x1,5) 

 –  przewód czujnika z przewodem 
sygnalizacyjnym należy połączyć za pomocą 
mufy termokurczliwej

Uwaga:

Odcinek rurki ochronnej w asfalcie, ze względu 
na wysoką temperaturę rozkładania asfaltu, na-
leży wykonać z rurki metalowej.

!

Czujnik instalujemy w  miejscu uprzednio do tego 
przygotowanym. Należy usunać klocek drewnia-
ny i następnie wprowadzić przewód czujnika  za 
pomocą  tzw. „pilota” do rurki ochronnej zain-
stalowanej przed wykonaniem nawierzchni. Pod 
czujnikiem należy zostawić zapas przewodu (min. 
50 cm), aby umożliwić ewentualną wymianę czuj-
nika. Czujnik umieszczamy ok. 5mm poniżej po-
ziomu nawierzchni, aby umożliwić zatrzymywanie 
wody na czujniku. Po wypoziomowaniu czujnika 
wolną przestrzeń należy wypełnić np. betonem.
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Czujnik temperatury i wilgoci podłoża (gruntu, płyty 
betonowej, kostki brukowej itp.) ETOG - 55 stosowany 
do sterowania ogrzewaniem w podjazdach, ciągach 

komunikacyjnych itp.

ETAP VI –  Instalacja 
regulatora

Podłączenie maty grzejnej do instalacji elektrycz-
nej powinno być wykonane przez instalatora po-
siadającego uprawnienia elektryczne.

Podłączenie w regulatorze przewodów:

• sieci elektrycznej

• zasilających „zimnych” maty grzejnej

• czujnika temperatury i wilgoci 

należy wykonać zgodnie ze schematem opisanym 
w instrukcji regulatora.

Przykład instalacji czujnika temperatury i wilgoci w nawierzchni

materiał 
wypełniający
np. beton

podkład utwardzony 
pod nawierzchnię

nawierzchnia

czujnik przewód czujnika ułożony 
z ok. 50 cm „zapasem”

5mm

rurka
ochronna

Przykład instalacji czujnika temperatury i wilgoci  
w nawierzchni
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Instalacja elektryczna jednofazowa 
Schemat podłączenia 
maty grzejnej ELEKTRA SnowTec® i SnowTec®

Tuff

oraz czujnika temperatury i wilgoci 
w regulatorze ETR2G
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Instalacja elektryczna trójfazowa
Schemat podłączenia 
maty grzejnej ELEKTRA SnowTec® 400V i SnowTec®

Tuff 400V
oraz czujnika temperatury i wilgoci 
w regulatorze
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Maty Grzejne
ELEKTRA

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Instalacja zasilająca matę grzejną powinna być 
wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy  
o czułości ∆ ≤ 30mA.

Gwarancja
ELEKTRA udziela 10-letniej gwarancji  
(licząc od daty zakupu) na maty grzejne  
ELEKTRA SnowTec®.
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Warunki gwarancji
1. Uznanie reklamacji wymaga:

a)  wykonania instalacji grzewczej zgodnie z ni-
niejszą instrukcją montażu przez instalatora 
posiadającego uprawnienia elektryczne

b)  przedstawienia poprawnie wypełnionej  
Karty Gwarancyjnej

c) dowodu zakupu maty grzejnej

2.  Gwarancja traci ważność jeżeli naprawa nie zo-
stanie wykona przez instalatora uprawnionego 
przez firmę ELEKTRA.

3.  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodo-
wanych:

a) uszkodzeniami mechanicznymi

b) niewłaściwym zasilaniem

c)  brakiem zabezpieczeń nadmiarowoprądo-
wych i różnicowoprądowych

d)  wykonaniem instalacji elektrycznej niezgod-
nie z obowiązującymi przepisami

4.  ELEKTRA w ramach gwarancji zobowiązuje się 
do poniesienia kosztów związanych wyłącznie 
z naprawą wadliwej maty grzejnej lub jej wy-
mianą.

5.  Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny 
nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikajacych z nie-
zgodności towaru z umową.

Uwaga:

Reklamacje należy składać wraz z Kartą Gwaran-
cyjną oraz dowodem zakupu w miejscu sprzedaży  
maty grzejnej lub w firmie ELEKTRA.

!

51



M
at

y 
G

rz
ej

ne
EL

EK
TR

A

K
ar

ta
 g

w
ar

an
cy

jn
a 

m
us

i b
yć

 z
ac

ho
w

an
a 

pr
ze

z 
K

lie
nt

a 
pr

ze
z 

ca
ły

 o
kr

es
 

gw
ar

an
cj

i t
j. 

10
 la

t.
 O

kr
es

 g
w

ar
an

cj
i o

bo
w

ią
zu

je
 o

d 
da

ty
 z

ak
up

u.

M
IE

JS
C

E 
IN

ST
A

LA
C

JI

A
d

re
s

Ko
d

 p
o

cz
to

w
y

M
ie

js
co

w
oś

ć

W
Y

PE
ŁN

IA
 I

N
ST

A
LA

TO
R

Im
ię

 i 
N

az
w

is
ko

N
um

er
 u

p
ra

w
ni

eń
 

el
ek

tr
yc

zn
yc

h

A
d

re
s

E-
m

ai
l

Ko
d

 p
o

cz
to

w
y

M
ie

js
co

w
oś

ć
Te

l.
Fa

x

Re
kl

am
ac

je
 n

al
eż

y 
sk

ła
d

ać
 

w
ra

z 
z 

ni
ni

ej
sz

ą 
K

ar
tą

 
G

w
ar

an
cy

jn
ą 

or
az

 d
ow

o
d

em
 

za
ku

p
u 

w
 m

ie
js

cu
 s

p
rz

ed
aż

y 
m

at
y 

gr
ze

jn
ej

 lu
b 

w
 fi

rm
ie

 
EL

EK
TR

A



Re
zy

st
an

cj
a 

ży
ły

 i 
iz

ol
ac

ji 
p

rz
ew

od
u 

gr
ze

jn
eg

o 
m

at
y

p
o 

uł
oż

en
iu

 m
at

y 
g

rz
ej

n
ej

, 
p

rz
ed

 w
yk

on
an

ie
m

 
na

w
ie

rz
ch

ni

Ω M
Ω

p
o 

w
yk

on
an

iu
 n

aw
ie

rz
ch

ni

Ω M
Ω

D
at

a

Po
d

p
is

 in
st

al
at

or
a

Pi
ec

zą
tk

a 
fi

rm
y

U
w

ag
a:

  W
yn

ik
 p

om
ia

ru
 r

ez
ys

ta
nc

ji 
ży

ły
 p

rz
ew

od
u 

gr
ze

jn
eg

o 
m

at
y 

ni
e 

po
w

in
ie

n 
ró

żn
ić

 s
ię

 o
d 

w
ar

to
śc

i p
od

an
ej

 n
a 

ta
bl

ic
zc

e 
zn

a-
m

io
no

w
ej

  w
ię

ce
j n

iż
 -5

%
, +

10
%

. R
ez

ys
ta

nc
ja

 iz
ol

ac
ji 

pr
ze

w
od

u 
gr

ze
jn

eg
o 

m
at

y 
zm

ie
rz

on
a 

m
eg

ao
m

om
ie

rz
em

 o
 n

ap
ię

ci
u 

zn
am

io
no

w
ym

 1
00

0 
V

 n
ie

 p
ow

in
na

 b
yć

 m
ni

ej
sz

a 
ni

ż 
10

 M
Ω

.  

!



U
w

ag
a:

 In
st

al
at

or
 z

ob
ow

ią
za

ny
 je

st
 d

os
ta

rc
zy

ć 
do

ku
m

en
ta

cj
ę 

po
w

yk
on

aw
cz

ą 
uż

yt
ko

w
ni

ko
w

i.
!

Sz
ki

c 
uł

oż
en

ia
 m

at
y 

gr
ze

jn
ej

 i 
d

op
ro

w
ad

ze
ni

a 
 p

rz
ew

od
u 

za
si

la
ją

ce
g

o 
d

o 
ta

b
lic

y 
ro

zd
zi

el
cz

ej



U
W

A
G

A
! 

Tu
 n

al
eż

y 
w

kl
ei

ć 
sa

m
op

rz
yl

ep
ną

 
 t

ab
lic

zk
ę 

zn
am

io
no

w
ą,

  
kt

ór
a 

um
ie

sz
cz

on
a 

je
st

 n
a 

p
ro

d
uk

ci
e 

 
(n

al
eż

y 
w

yk
on

ać
 p

rz
ed

 
 z

ai
ns

ta
lo

w
an

ie
m

 o
gr

ze
w

an
ia

)

55



www.elektra.pl


